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CONTROLE MENSAL - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SAC 

UF SC Município Abelardo Luz 

Nome da SAC Assentamento José Maria Instituição responsável Prefeitura 

Mês/ano de referência 01/2021 

Data de preenchimento do relatório mensal 02/03/2021 

Responsável pelas informações Fernando Ivan Meyer Cargo do Responsável Responsável Técnico 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA 

Turbidez 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 5,0 uT (6) 0 N° de dados > 5,0 uT (6) 0 

N° de dados ≤ 5,0 uT 1 N° de dados ≤ 5,0 uT 1 

Cor 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 15.0 uH 0 N° de dados > 15.0 uH (6) 0 

N° de dados ≤ 15.0 uH 1 N° de dados ≤ 15.0 uH 1 

pH 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de dados > 9,0 - N° de dados > 9,0 (6) - 

N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 

N° de dados < 6,0 0 N° de dados < 6,0 (6) 0 

Fluoreto 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX 

N° de dados > 1,5 mg/L 0 N° de dados > 1,5 mg/L (6) 0 

N° de dados ≤ 1,5 mg/L 0 N° de dados ≤ 1,5 mg/L 1 

Referência à Portaria 635/1975 Referência à Portaria 635/1975 

N° de dados >[Máximo] mg/L 1 N° de dados >[Máximo] mg/L (6) 1 

N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 

N° de dados <[Mínimo] mg/L 0 N° de dados <[Mínimo] mg/L (6) 0 
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Desinfecção  
(Cloro Residual Livre) 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados >5,0mg/L 0 N° de dados >5,0mg/L (6) 0 

N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0 N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L (6) 0 

N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 

N° de dados <0,2mg/L 0 N° de dados <0,2mg/L (6) 0 

Coliformes 
Totais 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de coliformes totais 0 
N° de amostras com presença de coliformes totais 
(6) 

0 

N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 

Escherichia 
coli 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de E. coli 0 N° de amostras com presença de E. coli (6) 0 

N° de amostras com ausência de E. coli 1 N° de amostras com ausência de E. coli 1 

 

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Ponto de consumo 

Parâmetro 
Data da 
coleta 

Área ou Local de 
coleta 

Endereço Latitude Longitude Resultado* Providência* 

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro). 
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CONTROLE MENSAL - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SAC 

UF SC Município Abelardo Luz 

Nome da SAC Assentamento 25 de Maio Instituição responsável Prefeitura 

Mês/ano de referência 01/2021 

Data de preenchimento do relatório mensal 02/03/2021 

Responsável pelas informações Fernando Ivan Meyer Cargo do Responsável Responsável Técnico 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA 

Turbidez 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 5,0 uT (6) 0 N° de dados > 5,0 uT (6) 0 

N° de dados ≤ 5,0 uT 1 N° de dados ≤ 5,0 uT 1 

Cor 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 15.0 uH 0 N° de dados > 15.0 uH (6) 0 

N° de dados ≤ 15.0 uH 1 N° de dados ≤ 15.0 uH 1 

pH 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de dados > 9,0 0 N° de dados > 9,0 (6) - 

N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 

N° de dados < 6,0 0 N° de dados < 6,0 (6) 0 

Fluoreto 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX 

N° de dados > 1,5 mg/L 0 N° de dados > 1,5 mg/L (6) 0 

N° de dados ≤ 1,5 mg/L 1 N° de dados ≤ 1,5 mg/L 1 

Referência à Portaria 635/1975 Referência à Portaria 635/1975 

N° de dados >[Máximo] mg/L 0 N° de dados >[Máximo] mg/L (6) 0 

N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 

N° de dados <[Mínimo] mg/L 1 N° de dados <[Mínimo] mg/L (6) 1 
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Desinfecção  
(Cloro Residual Livre) 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados >5,0mg/L 0 N° de dados >5,0mg/L (6) 0 

N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0 N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L (6) 0 

N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 

N° de dados <0,2mg/L 0 N° de dados <0,2mg/L (6) 0 

Coliformes 
Totais 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de coliformes totais 0 
N° de amostras com presença de coliformes totais 
(6) 

0 

N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 

Escherichia 
coli 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de E. coli 0 N° de amostras com presença de E. coli (6) 0 

N° de amostras com ausência de E. coli 1 N° de amostras com ausência de E. coli 1 

 

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Ponto de consumo 

Parâmetro 
Data da 
coleta 

Área ou Local de 
coleta 

Endereço Latitude Longitude Resultado* Providência* 

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro). 
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CONTROLE MENSAL - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SAC 

UF SC Município Abelardo Luz 

Nome da SAC Comunidade Araçá Instituição responsável Prefeitura 

Mês/ano de referência 01/2021 

Data de preenchimento do relatório mensal 02/03/2021 

Responsável pelas informações Fernando Ivan Meyer Cargo do Responsável Responsável Técnico 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA 

Turbidez 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 5,0 uT (6) 0 N° de dados > 5,0 uT (6) 0 

N° de dados ≤ 5,0 uT 1 N° de dados ≤ 5,0 uT 1 

Cor 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 15.0 uH 0 N° de dados > 15.0 uH (6) 0 

N° de dados ≤ 15.0 uH 1 N° de dados ≤ 15.0 uH 1 

pH 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de dados > 9,0 0 N° de dados > 9,0 (6) 0 

N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 

N° de dados < 6,0 0 N° de dados < 6,0 (6) 0 

Fluoreto 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX 

N° de dados > 1,5 mg/L 1 N° de dados > 1,5 mg/L (6) 1 

N° de dados ≤ 1,5 mg/L 0 N° de dados ≤ 1,5 mg/L 0 

Referência à Portaria 635/1975 Referência à Portaria 635/1975 

N° de dados >[Máximo] mg/L 1 N° de dados >[Máximo] mg/L (6) 1 

N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 

N° de dados <[Mínimo] mg/L 0 N° de dados <[Mínimo] mg/L (6) 0 
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Desinfecção  
(Cloro Residual Livre) 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados >5,0mg/L 0 N° de dados >5,0mg/L (6) 0 

N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0 N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L (6) 0 

N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 

N° de dados <0,2mg/L 0 N° de dados <0,2mg/L (6) 0 

Coliformes 
Totais 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de coliformes totais 0 
N° de amostras com presença de coliformes totais 
(6) 

0 

N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 

Escherichia 
coli 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de E. coli 0 N° de amostras com presença de E. coli (6) 0 

N° de amostras com ausência de E. coli 1 N° de amostras com ausência de E. coli 1 

 

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Ponto de consumo 

Parâmetro 
Data da 
coleta 

Área ou Local de 
coleta 

Endereço Latitude Longitude Resultado* Providência* 

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro). 
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CONTROLE MENSAL - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SAC 

UF SC Município Abelardo Luz 

Nome da SAC Comunidade Alegre do Marco Instituição responsável Prefeitura 

Mês/ano de referência 01/2021 

Data de preenchimento do relatório mensal 02/03/2021 

Responsável pelas informações Fernando Ivan Meyer Cargo do Responsável Responsável Técnico 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA 

Turbidez 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 5,0 uT (6) 0 N° de dados > 5,0 uT (6) 0 

N° de dados ≤ 5,0 uT 1 N° de dados ≤ 5,0 uT 1 

Cor 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados > 15.0 uH 0 N° de dados > 15.0 uH (6) 0 

N° de dados ≤ 15.0 uH 1 N° de dados ≤ 15.0 uH 1 

pH 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de dados > 9,0 - N° de dados > 9,0 (6) - 

N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 1 

N° de dados < 6,0 0 N° de dados < 6,0 (6) 0 

Fluoreto 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX Referência à Portaria GM/MS nº 05 Anexo XX 

N° de dados > 1,5 mg/L 0 N° de dados > 1,5 mg/L (6) 0 

N° de dados ≤ 1,5 mg/L 1 N° de dados ≤ 1,5 mg/L 1 

Referência à Portaria 635/1975 Referência à Portaria 635/1975 

N° de dados >[Máximo] mg/L 1 N° de dados >[Máximo] mg/L (6) 1 

N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L 0 

N° de dados <[Mínimo] mg/L 0 N° de dados <[Mínimo] mg/L (6) 0 
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Desinfecção  
(Cloro Residual Livre) 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

Percentil 95 -  - 

N° de dados >5,0mg/L 0 N° de dados >5,0mg/L (6) 0 

N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L 0 N° de dados >2,0 e ≤ 5,0mg/L (6) 0 

N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L 1 

N° de dados <0,2mg/L 0 N° de dados <0,2mg/L (6) 0 

Coliformes 
Totais 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de coliformes totais 0 
N° de amostras com presença de coliformes totais 
(6) 

0 

N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 N° de amostras com ausência de coliformes totais 1 

Escherichia 
coli 

Saída do tratamento Ponto de consumo 

N° de amostras analisadas 1 N° de amostras analisadas 1 

N° de amostras com presença de E. coli 0 N° de amostras com presença de E. coli (6) 0 

N° de amostras com ausência de E. coli 1 N° de amostras com ausência de E. coli 1 

 

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Ponto de consumo 

Parâmetro 
Data da 
coleta 

Área ou Local de 
coleta 

Endereço Latitude Longitude Resultado* Providência* 

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro). 

 
 

Técnico responsável pelas informações: 

 

 

 

 

 

FERNANDO IVAN MEYER 

Químico Responsável 
CRQ 05203838 – 5ª Região/RS 
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