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LEGENDA

RS - Ralo Sifonado (150x150x50mm)

CGS - Caixa de Gordura Simples (18 L)

TS - Tanque Séptico (2000 L)

FA - Filtro Anaeróbico (1000 L)

SU - Sumidouro (1000 L)

CI - Caixa de Inspeção (60x60cm)
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EDIFICAÇÃO POPULAR EM ESTRUTURA MISTA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - CASA POPULAR

LOTES PERRTENCENTES AO MUNICÍPIO

H02/02
MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

1

PLANTA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

ESC 1:50

2

DETALHE DA ALTURA DA FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO

ESC 1:25

- Atender o diferencial hidráulico entre Tanque Séptico e Filtro Anaeróbico disposto na NBR

13969:1997;

- Atender todas as disposições contidas no Memorial Descritivo
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